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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιβεβαίωση µεταβίβασης της υπ’ αριθµ. Υ4ε/24478/ 
17.04.2014 άδειας λειτουργίας του Νοσηλευτι−
κού Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΝΟΣΗΛΕΥ−
ΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ 
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ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (δ.τ. «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»), σύµφωνα µε 
το άρθρο 18o του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/ 
02.10.2014). ................................................................................... 1
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γείο Υγείας. ......................................................................................... 2

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης α) του ιατρικού 
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αορίστου και ορισµένου χρόνου του Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), 
το οποίο έχει διατεθεί σε Νοσοκοµεία (Μ.Ε.Θ., 
M.E.Λ.) και β) του προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Κέντρου 
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Έγκριση της υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυροσβεστικής ∆ιά−
ταξης µε θέµα: «Προδιαγραφές µελέτης, σχεδία−
σης και εγκατάστασης των φορητών, µόνιµων και 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Α1α/98001 (1)
Επιβεβαίωση µεταβίβασης της υπ’ αριθµ. Υ4ε/24478/ 

17.04.2014 άδειας λειτουργίας του Νοσηλευτικού 
Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥ−
ΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.Ι.∆.» 
στην Ανώνυµη Εταιρεία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ − ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑ−
ΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (δ.τ. «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»), 
σύµφωνα µε το άρθρο 18o του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
214/02.10.2014).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123/Α΄/15.7.1992) «εκσυγχρονισµός και οργάνωση συστή−
µατος υγείας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 
158/Α΄/21.9.1992), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
18 του Ν. 3454 (ΦΕΚ Α΄ 75 2006), το άρθρο 34 Ν. 4052 
(ΦΕΚ 41 Α΄ 2012) και το άρθρο 29 Ν. 4058 (ΦΕΚ 63 Α΄ 
2012), κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου η σύσταση 
από τον Ε.Ε.Σ Κοινωφελούς Ιδρύµατος µη κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥ−
ΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ−Ν.Π.Ι.∆.».

3. Το άρθρο 18ο του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/02.10.2014).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 

31/Α΄/2011).
5. Τις διατάξεις των Π.∆. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α΄/1991) και 

517/1991 (ΦΕΚ 202/Α΄/1991), όπως αυτά ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄/2000) 

«Ειδικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισµό και τη λει−
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13. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., λόγω αυξηµένων υπηρεσια−
κών αναγκών, ήτοι συντήρηση πολλαπλών δικτύων 
(ανθρώπινο δυναµικό του ΚΕΕΛΠΝΟ) σε Νοσοκοµεία 
(Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Λ.) και λοιπούς φορείς του Υπουργείου 
Υγείας σε 24ωρη βάση καθώς και τις εφηµερίες αυτών 
µε στόχο την αποτελεσµατική και επιτυχή προάσπιση 
της ∆ηµόσιας Υγείας.

14. Το αρ. οικ. 13751/16−9−2014 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
15. Το ακριβές απόσπασµα πρακτικού της 5ης/23.3.2011 

Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. µε θέµα «Εφηµε−
ρίες Ιατρικού Προσωπικού».

16. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων, 
πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός 
λεπτών (912.564,51€) περίπου, σε βάρος της πιστώσεως 
του προϋπολογισµού εξόδων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. οικονοµι−
κού έτους 2014. (Από το ανωτέρω ποσό, τα πεντακόσιες 
ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ 
και δεκαοκτώ λεπτά (595.829,18€) αφορούν στην δαπάνη 
για την αποζηµίωση εφηµέριων ιατρικού προσωπικού 
και τα υπόλοιπα τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια 
τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (316.735,33€) 
αφορούν στη δαπάνη για την αποζηµίωση βαρδιών και 
υπερωριών προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ.), αποφασίζουµε:

Α) Εγκρίνεται µέχρι 31.12.2014, η καθιέρωση µε αµοιβή, 
υπερωριακής εργασίας, δέκα (10) υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ 
Ιατρών, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και σαράντα (40) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, του 
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), 
για κάλυψη εφηµέριων σε 24ωρη βάση των Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Ειδικών Λοιµώξεων 
των Νοσοκοµείων της Ελληνικής Επικράτειας, στα οποία 
έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το ανωτέρω προσωπικό, επιτρέπεται να πραγµατο−
ποιεί µία (1) ενεργή εφηµερία Σαββάτου (24ωρη), µία (1) 
ενεργή εφηµερία Κυριακής − εξαιρέσιµης ηµέρας (24ωρη) 
και έως τρεις (3) ενεργείς εφηµερίες καθηµερινές και 
συνολικά έως πέντε (5) εφηµερίες µηνιαίως ανά ιατρό 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που απασχολείται τόσο σε Μ.Ε.Θ. όσο και 
σε άλλες κλινικές/µονάδες Νοσοκοµείων ΕΣΥ, σύµφωνα 
µε την οµόφωνη απόφαση της 5ης/23.3.2011 Συνεδρίασης 
του ∆.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και κάθε φορά ανάλογα µε τις 
ανάγκες των φορέων στους οποίους έχουν διατεθεί.

Β) Εγκρίνεται µέχρι 31.12.202014, η νυκτερινή εργα−
σία και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 
ηµέρες, εκατόν ενενήντα (190) υπαλλήλων, κατηγοριών 
ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόλη−
ψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), οι οποίοι θα εργαστούν 
συνολικά µέχρι εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες 
ογδόντα (127.680) ώρες, από τις οποίες ενενήντα µία 
χιλιάδες διακόσιες (91.200) αντιστοιχούν στην νυχτερι−
νή εργασία εργασίµων ηµερών προς συµπλήρωση της 
εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής και οι υπόλοιπες τριάντα 
έξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (36.480) αντιστοιχούν 
στην νυχτερινή και ηµερήσια εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιµες ηµέρες προς συµπλήρωση της εβδοµα−
διαίας υποχρεωτικής.

Η κατανοµή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα µε τις 
ανάγκες των φορέων στους οποίους έχουν διατεθεί.

Η αποζηµίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόµου 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθµί−
σεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθε−
σµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 − 2015», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F

(4)
Έγκριση της υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυροσβεστικής ∆ιάτα−

ξης µε θέµα: «Προδιαγραφές µελέτης, σχεδίασης και 
εγκατάστασης των φορητών, µόνιµων και λοιπών 
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων 
της ισχύουσας νοµοθεσίας πυροπροστασίας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση 

του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 100 
του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυ−
νοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρε−
σιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 73).

β. Των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4249/2014 «Αναδιορ−
γάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστι−
κού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση 
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 73).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
µε το άρθρο 1 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. Του άρθρου 1 του Π.∆. 210/1992 «Κωδικοποίηση δι−
ατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του Κανονισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος» 
(ΦΕΚ Α΄ 99).

ε. Του Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και καθορισµός των Αρµοδιοτήτων 
του» (ΦΕΚ Α΄ 213).

στ. Του άρθρου 2 του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετο−
νοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

ζ. Του Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

η. Του Π.∆. 39/2001 «Καθιέρωση µιας διαδικασίας πλη−
ροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
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προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρε−
σίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών σε συµµόρφωση 
προς τις οδηγίες 98/34/3Κ και 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 28).

θ. Της υπ’ αριθµ. 57165 Φ. 701.6/2011 Υπουργικής από−
φασης «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτρο−
πών αξιολόγησης υλικών και συστηµάτων ενεργητικής 
πυροπροστασίας» (ΦΕΚ Β΄ 382). 

ι. Του Κανονισµού (Ε.Ε.) µε αριθ. 305/2011 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2011 για τη «θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας 
προϊόντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών και για 
την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/Ε.Ο.Κ. του Συµβου−
λίου».

ια. Της υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης.
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη καθορισµού και 

κωδικοποίησης των προδιαγραφών µελέτης, σχεδίασης 
και εγκατάστασης των φορητών, µόνιµων και λοιπών 
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυ−
ροπροστασίας της ισχύουσας νοµοθεσίας πυροπρο−
στασίας.

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουµε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυροσβεστική ∆ιάταξη 
που έχει ως εξής:

Καθορίζουµε τις προδιαγραφές µελέτης, σχεδίασης 
και εγκατάστασης των φορητών, µόνιµων και λοιπών 
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων της 
ισχύουσας νοµοθεσίας πυροπροστασίας, ως ακολού−
θως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Γενικές Ρυθµίσεις

Οι αρµόδιοι τεχνικοί επιστήµονες κατά το στάδιο 
σύνταξης µελετών πυροπροστασίας και τεχνικών πε−
ριγραφών µονίµων ή/και φορητών και λοιπών µέτρων 
και µέσων πυροπροστασίας, όταν αναφέρονται σε υλικά 
ή/και συστήµατα µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, 
υποχρεούνται να ακολουθούν τα εθνικά πρότυπα που 
αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ 
ΕΝ), διεθνή πρότυπα (ISO), ή συστήµατα αναφοράς από 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, και ελλείψει 
αυτών συστήµατα αναφοράς από αντίστοιχους οργανι−
σµούς τυποποίησης άλλων χωρών, τα εθνικά πρότυπα, 
τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες ή κανονισµούς εθνικής 
νοµοθεσίας.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρµό−
ζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:

1. Ως µόνιµα συστήµατα ενεργητικής πυροπροστα−
σίας ορίζονται: το αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης, 
το χειροκίνητο σύστηµα αναγγελίας πυρκαγιάς, το αυ−
τόµατο σύστηµα ανίχνευσης και σύστηµα ανίχνευσης 
και διακοπής παροχής αερίων καυσίµων, τα αυτόµατα 
συστήµατα πυρόσβεσης (µε νερό, σκόνη, αφρό, διοξεί−
διο του άνθρακα, αέρια, ή συµπυκνωµένο αεροζόλ, το 
σύστηµα εκνέφωσης νερού και το σύστηµα ψεκασµού 
νερού), το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το 
σύστηµα τοπικής κατάσβεσης.

2. Ως φορητά και λοιπά µέσα ενεργητικής πυροπρο−
στασίας ορίζονται: οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχή−
λατοι, αυτοδιεγειρόµενοι οροφής), οι απλοί ανιχνευτές 
αερίων καυσίµων και το απλό πυροσβεστικό δίκτυο 
(πυροσβεστικό ερµάριο).

3. Ως προληπτικά µέσα πυροπροστασίας ορίζονται: 
ο φωτισµός ασφαλείας, η σήµανση ασφαλείας και τα 
σχεδιαγράµµατα διαφυγής.

Άρθρο 3
Μόνιµα συστήµατα ενεργητικής πυροπροστασίας

3.1. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµα−

των συστηµάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήµατα πυρανίχνευσης και 
συναγερµού», όπως κάθε φορά ισχύει.

3.2. Χειροκίνητο σύστηµα αναγγελίας πυρκαγιάς
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνη−

των συστηµάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται 
από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερ−
µού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54−23: «∆ιατάξεις συναγερ−
µού – Οπτικές διατάξεις συναγερµού», όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

3.3. Αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης αερίων καυσίµων
Τα συστήµατα ανίχνευσης και συστήµατα ανίχνευσης 

και διακοπής παροχής αερίων καυσίµων πρέπει, να πλη−
ρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύ−
πων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ) και στην περίπτωση που απαιτείται 
η εγκατάσταση πίνακα, αυτός να είναι σύµφωνα µε το 
ΕΛΟΤ ΕΝ 54, όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4. Αυτόµατα Συστήµατα Πυρόσβεσης
3.4.1. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε νερό
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 

συστηµάτων πυρόσβεσης µε νερό, καθορίζεται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβε−
σης – Αυτόµατα συστήµατα καταιονισµού – Σχεδίαση, 
εγκατάσταση και συντήρηση», όπως κάθε φορά ισχύει 
και τα εξαρτήµατα των συστηµάτων αυτών, καθορίζο−
νται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12259: «Μόνιµα συστή−
µατα πυρόσβεσης – Εξαρτήµατα για συστήµατα καται−
ονισµού και ψεκασµού νερού» όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 
συστηµάτων πυρόσβεσης µε υδατονέφωση, καθορίζεται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ CΕΝ/TS 14972: «Μόνιµα συστήµα−
τα πυρόσβεσης − Συστήµατα υδατονέφωσης − Σχεδια−
σµός και εγκατάσταση» όπως κάθε φορά ισχύει.

Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 
συστηµάτων πυρόσβεσης µε ψεκασµό νερού, καθορί−
ζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ CΕΝ/TS 14816: «Μόνιµα 
συστήµατα πυρόσβεσης − Συστήµατα ψεκασµού νερού−
Σχεδιασµός, εγκατάσταση και συντήρηση» όπως κάθε 
φορά ισχύει.

3.4.2. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε σκόνη
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 

συστηµάτων πυρόσβεσης µε σκόνη καθορίζεται από 
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12416: «Μόνιµα συστήµατα πυρό−
σβεσης − Συστήµατα σκόνης» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4.3. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε αφρό
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 

συστηµάτων πυρόσβεσης µε αφρό καθορίζεται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13565: «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβε−
σης − Συστήµατα αφρού» όπως κάθε φορά ισχύει.
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3.4.4. Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης µε αέρια
3.4.4.1. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε διοξείδιο 

του άνθρακα
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 

συστηµάτων πυρόσβεσης µε διοξείδιο του άνθρακα κα−
θορίζεται από το πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon 
Dioxide Extinguishing Systems», όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4.4.2. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε αέριο 
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 

συστηµάτων πυρόσβεσης µε αέριο καθορίζεται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004: «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης − 
Συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4.5. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε συµπυκνω−
µένο αεροζόλ

Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων 
συστηµάτων πυρόσβεσης µε συµπυκνωµένο αεροζόλ 
καθορίζεται από το πρότυπο ISO 15779: «Condensed 
aerosol fire extinguishing systems− Requirements and test 
methods for components and system design, installation 
and maintenance− General requirements», όπως κάθε 
φορά ισχύει ή/και από το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 15276: 
«Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης − Συστήµατα κατάσβε−
σης µε συµπυκνωµένο αεροζόλ» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.5. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του µόνιµου 

υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου καθορίζεται από 
την Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986: «Εγκαταστάσεις 
σε κτήρια: Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό» 
ή/και συµπληρωµατικά για τα εξαρτήµατα του συστή−
µατος αυτού, από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 671: «Μόνιµα 
συστήµατα πυρόσβεσης − συστήµατα µε (εύκαµπτους) 
σωλήνες» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.6. Σύστηµα Τοπικής Κατάσβεσης
3.6.1. Όπου είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση, άνωθεν 

των καυτών επιφανειών των συσκευών παρασκευής φα−
γητού, ειδικού απαγωγικού συστήµατος αερίων καύσης, 
καπνού κ.α., εγκαθίσταται σύστηµα τοπικής κατάσβεσης 
πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2: «Κατη−
γορίες πυρκαγιών», όπως κάθε φορά ισχύει (όπως ξηράς 
κόνεως ή βάσεως νερού), ή κατάλληλου αποδεκτού κα−
τασβεστικού υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 2. Μέχρι τη σύνταξη εθνικού ή ευρωπαϊκού 
προτύπου, ο αρµόδιος τεχνικός επιστήµονας µπορεί να 
ακολουθήσει πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA 17, 17A).

Το σύστηµα πρέπει να λειτουργεί αυτόµατα και χει−
ροκίνητα και να προστατεύει το χώρο πάνω από τις 
εστίες και µέσα στον καπναγωγό. 

3.6.2. Ειδικότερα:
α. Σε µαγειρεία που χρησιµοποιείται µία (1) συσκευή 

µαγειρικών ελαίων– λιπών χωρητικότητας άνω των 10 λί−
τρων, ή περισσότερες της µία (1) συσκευές ανεξαρτήτως 
χωρητικότητας εκάστης, εγκαθίσταται σύστηµα τοπικής 
κατάσβεσης κατάλληλου και αποδεκτού κατασβεστικού 
υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F. 

β. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση µόνο µίας (1) συσκευ−
ής τηγανίσµατος (φριτέζα µονή ή διπλή) και η ποσότητα 
των µαγειρικών ελαίων – λιπών δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα, 
εγκαθίσταται σύστηµα τοπικής κατάσβεσης πυρκαγιών 
κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, όπως κάθε φορά 
ισχύει (όπως ξηράς κόνεως ή βάσεως νερού) και πλησίον 
των συσκευών τοποθετείται ένας φορητός πυροσβεστή−

ρας κατηγορίας F, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, ελάχιστης κατα−
σβεστικής ικανότητας 25F. Ο ανωτέρω πυροσβεστήρας 
επιβάλλεται και στις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται 
στην εγκατάσταση συστήµατος τοπικής κατάσβεσης, εφό−
σον πραγµατοποιείται χρήση µαγειρικών ελαίων – λιπών. 

3.6.3. Τα συστήµατα τοπικής κατάσβεσης που δεν εί−
ναι σύµφωνα µε πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA 
17, 17A), υποχρεούνται να διαθέτουν τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά:

α. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου 
και διατοµής και αποδεκτές για χώρους παρασκευής 
φαγητών και να µην γίνεται χρήση γαλβανισµένων σω−
ληνώσεων ή εξαρτηµάτων στο δίκτυο, εκτός αν διαθέ−
τουν την έγκριση του κατασκευαστή. 

β. Η ενεργοποίηση του συστήµατος να πραγµατοποι−
είται χειροκίνητα µέσω αποµακρυσµένου από τις εστίες 
µηχανισµού, καθώς και αυτόµατα, είτε µηχανικά µέσω 
εύτηκτου συνδέσµου ή µε κλειστή κεφαλή ακροφυσίου, 
είτε ηλεκτρικά µέσω θερµικού ανιχνευτή είτε µε άλλο 
αποδεκτό µηχανισµό. Βάνες και άλλα µέσα ασφαλίσεως 
στην αυτόµατη ενεργοποίηση δεν επιτρέπονται.

γ. Το κατασβεστικό υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται 
υπό πίεση εντός των σωληνώσεων. Κατά συνέπεια, οι 
σωληνώσεις του συστήµατος πρέπει να είναι κενές, ή 
να περιέχουν υπό πίεση µόνο το προωθητικό αέριο. Το 
κατασβεστικό υλικό πρέπει να εµπεριέχεται αποκλει−
στικά εντός του δοχείου υπό πίεση. 

δ. Η µέγιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση του 
συστήµατος τοπικής κατάσβεσης µέχρι την πλέον απο−
µακρυσµένη συσκευή του προστατευόµενου εξοπλισµού, 
είναι εννέα (9) µέτρα.

ε. Η ελάχιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση 
του συστήµατος τοπικής κατάσβεσης µέχρι τις καυτές 
επιφάνειες είναι ένα (1) µ..

στ. Τα ακροφύσια τοποθετούνται σε ύψος 0,80 µ. του−
λάχιστον από τις προστατευόµενες συσκευές. 

ζ. Η θερµοκρασία θραύσης του φιαλιδίου (αµπούλας) 
των ακροφυσίων πρέπει να είναι 141 οC τουλάχιστον 
για συστήµατα τοπικής κατάσβεσης µε κατασβεστικό 
υλικό κατηγορίας Α και Β (ξηρής σκόνης ή αφρού) και 
182 οC τουλάχιστον για συστήµατα τοπικής κατάσβεσης 
µε κατασβεστικό υλικό κατηγορίας F.

η. Η απόσταση µεταξύ των ακροφυσίων να είναι µέχρι 0,80 µ.
θ. Η απόσταση τοποθέτησης των ακροφυσίων από τη 

βάση του αεραγωγού – καπναγωγού να είναι µέχρι 0,30 µ.
ι. Σε περίπτωση συστήµατος τοπικής κατάσβεσης µε 

αυτοδιέγερση, η χειροκίνητη λειτουργία του συστήµατος 
πραγµατοποιείται µε την πίεση κατάλληλου κοµβίου. 

3.6.4. Ανεξάρτητα από του υπολογισµούς του απαιτού−
µενου κατασβεστικού υλικού, εφόσον δεν εγκαθίσταται 
σύστηµα τοπικής κατάσβεσης µε αυτοδιέγερση, η ελά−
χιστη ονοµαστική γόµωση µε την αντίστοιχη ελάχιστη 
κατασβεστική ικανότητα για συστήµατα τοπικής κατά−
σβεσης που καλύπτουν το ειδικό απαγωγικό σύστηµα 
καπνών, οσµών και αερίων να είναι:

α. Μέχρι τέσσερα (4) µέτρα µήκους απαγωγικού συ−
στήµατος, δοχείο υπό πίεση ξηρής σκόνης ή αφρού 6 kg 
και κατασβεστική ικανότητα 21Α− 113 Β− C ή δοχείο υπό 
πίεση πυρκαγιών κατηγορίας F 6 kg και κατασβεστική 
ικανότητα 25F. 

Sony
Underline
Τροποποιείται η παρ. 3.6.4. του άρθρου 3 της υπ' αριθ.15/2014 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«3.6.4. Ανεξάρτητα από του υπολογισμούς του απαιτούμενου κατασβεστικού υλικού, εφόσον δεν εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης με αυτοδιέγερση, η ελάχιστη ονομαστική γόμωση με την αντίστοιχη ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα που θα πρέπει να επιτυγχάνει για συστήματα τοπικής κατάσβεσης που καλύπτουν το ειδικό απαγωγικό σύστημα καπνών, οσμών και αερίων
να είναι:
α. Μέχρι τέσσερα (4) μέτρα μήκους απαγωγικού συστήματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 6kg, του οποίου η γόμωση του δοχείου θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α-113Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορίας F με ονομαστική γόμωση 6 Ι, στο οποίο η γόμωση του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 25F.
β. Μέχρι εννέα (9) μέτρα μήκους απαγωγικού συστήματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 12kg, του οποίου η γόμωση του δοχείου θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 43Α-183Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορίας F με ονομαστική γόμωση 9 Ι, στο οποίο η γόμωση του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 40F.»
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β. Μέχρι εννέα (9) µέτρα µήκους απαγωγικού συστή−

µατος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού 12 kg 

και κατασβεστική ικανότητα 43Α – 183Β – C ή δοχείο 

υπό πίεση κατηγορίας F 9 lt και κατασβεστική ικανότητα 

40 F αντίστοιχα.
3.6.5. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν σε συστήµα−

τα τοπικής κατάσβεσης που εγκαθίστανται σε πρατήρια 
υγρών καυσίµων άνωθεν των αντλιών.

Άρθρο 4
Φορητά και λοιπά µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

4.1. Πυροσβεστήρες
4.1.1. Φορητοί Πυροσβεστήρες
4.1.1.1. Οι φορητοί πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3−7: «Φορητοί πυροσβεστή−
ρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης 
και µέθοδοι δοκιµής», όπως κάθε φορά ισχύει και της 
Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις 
διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συ−
ντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Κ.Υ.Α. 17230/671/ 
1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Η κατασβεστική ικανότητα µε την 
αντίστοιχη αποδεκτή ονοµαστική γόµωση αναγράφο−
νται στους Πίνακες 1 και 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩ−
ΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ, ΒΑΣΗΣ ΝΕ−

ΡΟΥ ΚΑΙ CO2

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ 
(σε kg) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ

ΣΚΟΝΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

(ΑΦΡΟΥ)
CO

2

5Α 1 2, 3

8Α 1, 2 2, 3, 6

13Α 1, 2, 3, 4 2, 3, 6, 9

21Α 1, 2, 3, 4, 6 2, 3, 6, 9

27Α 1, 2, 3, 4, 6, 9 2, 3, 6, 9 ∆Π

34Α 1, 2, 3, 4, 6, 9 2, 3, 6, 9

43Α
1, 2, 3, 4, 6, 

9, 12
2, 3, 6, 9

55Α
1, 2, 3, 4, 6, 

9, 12
2, 3, 6, 9

21Β 1 ∆Π 2

34Β 1, 2 2 2

55Β 1, 2, 3 2, 3 2, 5

70Β 1, 2, 3, 4 2, 3 2, 5

89Β 1, 2, 3, 4 2, 3 2, 5

113Β 1, 2, 3, 4, 6 2, 3, 6 2, 5

144Β 1, 2, 3, 4, 6, 9 2, 3, 6 2, 5

183Β
1, 2, 3, 4, 6, 

9, 12
2, 3, 6, 9 2, 5

233Β
1, 2, 3, 4, 6, 

9, 12
2, 3, 6, 9 2, 5

∆Π: ∆εν προβλέπεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 3−7.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩ−

ΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ WET CHEMICAL

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ (σε lt) 
WET CHEMICAL 

5F 2, 3

25F 2, 3, 6

40F 2, 3, 6, 9

75F 2, 3, 6, 9

4.1.1.2. Οι φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε 
ύψος 0,80 – 1,20 µέτρα από το δάπεδο, στις οδεύσεις 
δια φυγής, πλησίον κλιµακοστασίων, επικίνδυνων χώρων, 
εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτησή τους 
σε χώρους µη προσβάσιµους, κάτω από κλιµακοστάσια 
ή σε χώρους που καλύπτονται από υλικά.

Ειδικότερα οι φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του 
άνθρακα τοποθετούνται πλησίον ηλεκτροµηχανολογι−
κών εγκαταστάσεων ή σε χώρους παρουσία ηλεκτρικού 
ρεύµατος όπως πίνακες, µετασχηµατιστές, χώρους ερ−
γαστηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λεβητοστάσια.

4.1.2. Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες
Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1866: «Τροχήλατοι πυρο−
σβεστήρες», όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 
618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52), όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ 
Β΄ 1218). Η αποδεκτή ονοµαστική γόµωση των τροχή−
λατων πυροσβεστήρων αναγράφεται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
ΣΚΟΝΗΣ  (kg)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (lt)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
CO2 (kg)

25, 50, 100, 150 
20 ή 25, 45 ή 50, 

90 ή 100, 135 ή 150 
10, 20, 30, 50 

4.1.3. Αυτοδιεγειρόµενοι Πυροσβεστήρες Οροφής
Οι αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες οροφής να ικα−

νοποιούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 
(ΦΕΚ Β΄ 52) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Πρέπει 
να διαθέτουν κατασβεστική ικανότητα αντίστοιχη της 
ονοµαστικής γόµωσής τους, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 
της παρούσας διάταξης.

Επιπλέον οι απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής 
ξηρής σκόνης να ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−04−05−07−01:2009: «Αυτοδιεγειρόµε−
νοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως».

Λόγω µη σύνταξης σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, 
είναι αποδεκτές και αυτοδιεγειρόµενες ειδικές συσκευ−
ές, που εγκαθίστανται σύµφωνα µε τις εργαστηριακές 
δοκιµές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

4.2. Απλοί Ανιχνευτές αερίων καυσίµων
Οι απλοί ανιχνευτές και ανιχνευτές και διακοπής πα−

ροχής αερίων καυσίµων, να πληρούν τις απαιτήσεις των 
σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ).

4.3. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβε−
στικό ερµάριο)

Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβε−
στικό ερµάριο) να πληροί τις εξής τεχνικές προδια−
γραφές:

Sony
Underline



36954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

α) Είναι µεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώµατος 
µε κατάλληλη σήµανση.

β) ∆ιαθέτει ελαστικό σωλήνα διατοµής Φ15 – Φ19 mm 
(χιλιοστά), µε ακροφύσιο µήκους 20 µέτρων.

γ) Τοποθετείται σε ύψος 1,00 – 1,50 µέτρα από το 
δάπεδο.

Άρθρο 5
Προληπτικά µέσα πυροπροστασίας

5.1. Φωτισµός ασφαλείας
Ο φωτισµός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρµογές 
Φωτισµού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά 
ισχύει.

5.2. Σήµανση ασφαλείας
Τα σήµατα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς 

και τα σήµατα (πινακίδες) που αφορούν τον πυροσβε−
στικό εξοπλισµό µε τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να 
τοποθετούνται – εγκαθίστανται σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύµβολα – Χρώµατα και 
ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρηµένες ενδείξεις ασφα−
λείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη 
οι διατάξεις του Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας 
στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/
EOK».

5.3. Σχεδιαγράµµατα διαφυγής
Τα σχεδιαγράµµατα διαφυγής µε τις αντίστοιχες πι−

νακίδες να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 23601: 
«Safety Identification – Escape and evacuation plan signs», 
όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6
Εγχειρίδια µέτρων και µέσων πυροπροστασίας

Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να διαθέτει Πυροσβε−
στικές Εκδόσεις (εγχειρίδια) µέτρων και µέσων πυρο−
προστασίας που λαµβάνουν υπόψη τα σχετικά πρότυπα. 
Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος 
καθορίζεται το τίµηµα ως έσοδο του Λογαριασµού Πό−
ρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

Άρθρο 7
Τελικές ∆ιατάξεις

7.1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµα−
τος έπειτα από γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας και της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών του 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, δύνανται να τρο−
ποποιούνται τα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας. 

7.2. Από την έναρξη εφαρµογής της παρούσας, ισχύουν 
επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

 α. Οι τεχνικές περιγραφές των µονίµων συστηµά−
των (ενεργητικής) πυροπροστασίας, οι περιγραφές των 
φορητών και λοιπών µέσων πυροπροστασίας, καθώς 
και των προληπτικών µέσων πυροπροστασίας, συντάσ−
σονται µε ευθύνη του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.

 β. Οι ανωτέρω τεχνικές περιγραφές αποτελούν δια−
κριτό τεύχος της µελέτης (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας και υποβάλλονται στην αρµόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία προς θεώρηση. 

 γ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις ρυθµίσεις 
της παρούσας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία µε αιτιολο−
γηµένη πράξη, δεν θεωρεί την υποβαλλόµενη τεχνική 
περιγραφή και συνακόλουθα την υποβαλλόµενη µελέτη 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας. 

7.3. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση 
και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και 

κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας σε 
όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του 
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο 
εκµεταλλευτής ή ο εργοδότης, ενώ την ευθύνη µελέτης, 
σχεδίασης και εγκατάστασης των ανωτέρω µέτρων 
και µέσων πυροπροστασίας, έχει ο αρµόδιος τεχνικός 
επιστήµονας.

7.4. Οι τεχνικές περιγραφές µόνιµων συστηµάτων 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας που είχαν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις και 
εγκριθεί από την Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη 
εφαρµογής της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.

7.5. Στις περιπτώσεις επεκτάσεων επί µόνιµων συστη−
µάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας που οι τεχνικές 
περιγραφές αυτών είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις 
πρότερες ισχύουσες διατάξεις και εγκριθεί από την 
Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη εφαρµογής της 
παρούσας, δύνανται να υποβάλλονται προς θεώρηση 
στην Πυροσβεστική Αρχή τεχνικές περιγραφές συνταγ−
µένες σύµφωνα µε τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις 
για το σύνολο του συστήµατος.

7.6. Οι περιγραφές των φορητών και λοιπών µέσων 
πυροπροστασίας, καθώς και των προληπτικών µέσων 
πυροπροστασίας µελετών που είχαν συνταχθεί σύµφω−
να µε τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις και εγκριθεί 
από την Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη εφαρµο−
γής της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση 
κατά την οποία διαπιστώσει ύστερα από διενέργεια 
αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαµβανόµενα στην 
παρούσα, προβαίνει στις κατά νόµο ποινικές κυρώσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα και 
άλλες προκύπτουσες κυρώσεις από την ισχύουσα νο−
µοθεσία πυροπροστασίας.

Άρθρο 9
Καταργούµενες ∆ιατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται 
τα Παραρτήµατα Α, Β και Γ της Πυροσβεστικής ∆ιάτα−
ξης 3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών µέτρων πυρο−
προστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις Πυροσβεστι−
κές ∆ιατάξεις 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄ 457), 3γ/1995 
(Β΄ 717), 3δ/1995 (Β΄ 959) και 14/2014 (Β΄ 2434) καθώς και 
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 
διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος και εφαρµογής

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή 
της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η εφαρµογή της παρούσας αρχίζει από την 1η Μαρ−
τίου 2015.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02031492411140008*



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 

15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργη-

ση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 πυρο-

σβεστικών διατάξεων.

2 Τροποποίηση του «Κανονισμού λειτουργίας Υπη-

ρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) - Τήρηση Μητρώου 

Διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 24738 Φ.701.2 (1)

Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και 

15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάρ-

γηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991 

πυροσβεστικών διατάξεων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του 

Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4249/2014 

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-

σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-

κής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση 

λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τά-

ξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

β. Του άρθρου 49 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαί-

σιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).

γ. Των άρθρων 90 και 91 του ν. 4249/2014 «Αναδιορ-

γάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-

σίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση 
διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» 
(Α΄ 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

ζ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

η. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

θ. Της υπ' αριθ. Υ173/2016 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β΄ 3630).

ι. Της υπ' αριθ. Υ186/2016 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

ια. Του π.δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας 
κτιρίων» όπως ισχύει (Α΄ 32).

ιβ. Της υπ' αριθ. 2/1979 πυροσβεστικής διάταξης «Περί 
λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα ξενοδο-
χειακά καταστήματα» (Β΄ 100).

ιγ. Της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης «Μέ-
τρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοι-
νού» (Β΄ 529).

ιδ. Της υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικής διάταξης «Κα-
θορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων πυρα-
σφαλείας».

ιε. Της υπ' αριθ. 13/2013 πυροσβεστικής διάταξης 
«Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκα-
ταστάσεις και τροποποίηση της αριθμ. 12/2012 πυρο-
σβεστικής διάταξης» (Β΄ 1586).

ιστ. Της υπ' αριθ. 14/2014 πυροσβεστικής διάταξης 
«Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού 
των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπρο-
στασίας» (Β΄ 2434).
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να υποβάλλουν μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με 
την παρούσα».

Άρθρο 4

Τροποποιείται το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 11 
της υπ' αριθ. 14/2014 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:

«(1) Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/
πίεσης 6I/300 bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-137, 
με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύ-
μονάς, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m) 
των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή 
ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται. Εναλλακτικά, 
αντί της δεύτερης προσωπίδας είναι αποδεκτή διασω-
στική κουκούλα διαφυγής θετικής πίεσης σύμφωνα με 
το ΕΛΟΤ-ΕΝ-1146».

Άρθρο 5

Τροποποιείται η παρ. 3.6.4. του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 
15/2014 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:

«3.6.4. Ανεξάρτητα από του υπολογισμούς του απαι-
τούμενου κατασβεστικού υλικού, εφόσον δεν εγκαθί-
σταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης με αυτοδιέγερση, 
η ελάχιστη ονομαστική γόμωση με την αντίστοιχη ελάχι-
στη κατασβεστική ικανότητα που θα πρέπει να επιτυγχά-
νει για συστήματα τοπικής κατάσβεσης που καλύπτουν 
το ειδικό απαγωγικό σύστημα καπνών, οσμών και αερίων 
να είναι:

α. Μέχρι τέσσερα (4) μέτρα μήκους απαγωγικού συ-
στήματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για 
πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 6 
kg, του οποίου η γόμωση του δοχείου θα πρέπει να έχει 
δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και 
να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 
21Α-113Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορί-
ας F με ονομαστική γόμωση 6 Ι, στο οποίο η γόμωση 
του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό 
πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατα-
σβεστική ικανότητα 25F.

β. Μέχρι εννέα (9) μέτρα μήκους απαγωγικού συστή-
ματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για πυρ-
καγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 12 
kg, του οποίου η γόμωση του δοχείου θα πρέπει να έχει 
δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και 
να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 
43Α-183Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορί-
ας F με ονομαστική γόμωση 9 Ι, στο οποίο η γόμωση 
του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό 
πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατα-
σβεστική ικανότητα 40F.».

Αθήνα, 13 Απριλίου 2017

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ
Αντιστράτηγος Π Σ

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

   I

 Αριθμ. οικ.10624 (2)

Τροποποίηση του «Κανονισμού λειτουργίας Υπη-
ρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) - Τήρηση Μητρώ-
ου Διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

2. Της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 'σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για 
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)'(ί 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
με το οποίο τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Μουζάλας του 
Ευστρατίου στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής.

5. Της με αριθμ. πρωτ. 6416/21.7.2014 απόφασης 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη «Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» 
(ΦΕΚ Β΄2034).

6. Της με αριθμ. πρωτ. οικ./2325/17.3.2014 (ΦΕΚ Β΄ 
911) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύ-
λου «Κατάρτιση καταλόγου διερμηνέων στην Κεντρική 
Υπηρεσία Ασύλου».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

1. Την αντικατάσταση του άρθρου 27 της με αριθμ. 
πρωτ. 6416/21.7.2014 απόφασης του Υπουργού Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κανονισμός 
Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) ως ακο-
λούθως:
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